LEGENDA

centrala termica in condensatie pentru incalzire,avand Q=150
kW; tiraj fortat.

@ electropompa circulatie debit 6,6 mc/h h=4,5mCA

@ electropompa pentru circulatie incalzire, Q = 13 m¢ /h h=
11mCA

(4) Radiator electric 2000 W

@ Modul de automatizare pentru functionarea in cascada a cazanelorModul de

Circuit electric de forfa proiectat

2 .
Corp de iluminat, etans, fluorescent, montat aparent, cu
o reflector, 2x36 W
2 .
—— Corp de iluminat, etans, fluorescent,
cu kit de emergenta autonomie 3 h, montat aparent, cu
reflector, 2x36 W
\® Tntrerupétor simplu, montat, etans, ingropat, min. 10 A
@ Circuit de protectie (banda OL Zn 25x4 mm, montatd aparent)
Piesa de separatie (eclisa)
Corp de iluminat de sigurantd, etans, 1x8 W, autonomie 3 ore
(@]
- Ny Circuit electric de fora proiectat
oc
TE { Priza monofazatd, cu contact de protectie, etansd, aparenta,
h=1,2 metri
VRFCATOREIGERT NUME SEMNATURA CERNTA REFERATEXPERTEAIR, | ATA
Nota: o~ Bereficar. N Pr
1. La executie se vor respecta Normativele [7/2011, respectiv NTE 007/08/00, o Rowgﬁzﬁ@_’éﬁggﬁgssm DADPP. PETROSANI
impreuna cu prevederile lor conexe. ) Pefrosan, Hunedoar mun. Petrosani, s,  Decembrie 1918, . 93, judetul Hunedoara
4X18W-TE Tip corp de iluminat (Nr. lampi x puterea unei lampi) - Tabloul |2n i?e':g“:ﬂzl'ggnft'lrﬁé’t::f cablurior fara intérziere [a propagarea flacari Tl 0722179824 Fax 354819654, proecare206@yehoo com H
Ct electric din care este alimentat 3. Se vor respecta conditille impuse de NTE 007-08-00 si precizarile din SPECIFICATIE NUNELE SENNATURA Scara Tiuproct AR ECONSTRITIARCTE CENTRALE S RTEE Faza
-b Circuitul electric din care este alimentat - intrerupatorul (sau pozitia comutatorului) care caietul de sarcini. Sef rolect  C.A Frall ) - )
comanda aprinderea/stingerea 4. Faze de executie obligatorii la care va fi solicitat proiectantul pentru s an A e % TERMCEFE GAZE.N HIURAE PEMRU s GIMNA?‘ALA R SPRUBGET
werficar Atitectura ah. C. A Fratla mun. Petrosani, str. Oituz ,Nr.7, judetul Hunedoara PTHDE.
- inceperea montarii cablurilor electrice; Rezistenta ing. N Joita Data Tilu plans: Plan instalatie electrica de protectie prin impamantare PT NPl
- inceperea operatiilor de montare a aparatelor si tablourilor electrice. Instelectie 10,0, Taonir 00001 IE03
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