
 mun. Petrosani, str. 22, Decembrie r6, judetul Hunedoara

                         Tip corp de iluminat (Nr. lampi x puterea unei lampi) - Tabloul 
electric din care este alimentat
Circuitul electric din care este alimentat - intrerupatorul (sau pozitia comutatorului) care 
comanda aprinderea/stingerea

Nota: 
1. La executie se vor respecta Normativele I7/2011, respectiv NTE 007/08/00, 
împreuna cu prevederile lor conexe.
2. Se interzice utilizarea cablurilor fara întârziere la propagarea flacarii 
în interiorul constructiei.
3. Se vor respecta conditiile impuse de NTE 007-08-00 si precizarile din 
caietul de sarcini.
4. Faze de executie obligatorii la care va fi solicitat proiectantul pentru 
verificari:
   - începerea montarii cablurilor electrice;
   - începerea operatiilor de montare a aparatelor si tablourilor electrice.  

Plan instalatie electrica de iluminat normal si de siguranta Punct Termic


